Symbol rozdzielnicy
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NUMER OBWODU RG/RK31 RK31/GK1 RK31,/GK2 RK31/GK3 RK31,/GK4 RK31,/GK5 RK31,/GK6 RK31/GK7
MOC ZAINST. 3—FAZOWA [W] KW /6, 3kW
MOC ZAINSTALOWANA 1—FAZ. [W] 900 1500 1200 1500 1200 1800 900
NAZWA ZASILANIE SYCNALIZACJA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA REZERWA
PRZEZNACZENIE OBWODU 7 ROZDZIELNICY RG NAPIECIA KOMPUTEROWE | KOMPUTEROWE | KOMPUTEROWE | KOMPUTEROWE | KOMPUTEROWE | KOMPUTEROWE | KOMPUTEROWE
(RG na poziomie  |W ROZDZIELNICY W ZESTAWACH ZPK|W ZESTAWACH ZPK |W ZESTAWACH ZPK |W ZESTAWACH ZPK |W ZESTAWACH ZPK |W ZESTAWACH ZPK |W ZESTAWACH ZPK
piwnicy) pom. 301 pom. 304 pom. 305, 306 pom. 307 pom. 312 pom. 310, 311 pom. 310
GRUPA FUNKCJONALNA GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 GK7
AUTORZY Nr uprawnien odpis STRONA STRON
= , P pocp BUDYNEK GMACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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