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1. Rozdzielnica typu ProfiLine wg wytycznych firmy Moeller
natynkowa, P30
2. Aparaty oznakowac symbolami montazowymi
3. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢c symbol rozdzielnicy
4. Schemat gléwny wg. rys nr E415/4—11
5. Ochrona od porazen — szybkie wylgczenie w ukladzie sieci TNS
i wytaczniki roznicowo—prgdowe SKALA 1:10
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