
PO-I.ITECldrui KA G OAIfr S KA
ul.,Gabriela Narutowicza I 1/i2

8t!-95e Gda nsk-Wzoszcz
NrP 584-02S3$93 REG0il mofi 620

Sygn. akt ZP I 169 1025 /N07 /3 Gdafsk. 26.07.2007 r.

ODPOWMDZ XI PYT,IXIA WYKONAWCY DO TRESCI
sNNT-ZP/169/025tN07

W dniu 23 lipca2007 r.jeden z Wykonawc6w zadal nastgpuj4ce pytania :

P.vtanie I
Cty w studniach teletechnicznych, w kt1rych zainstalowane bgdq mufy Swiatlowodowe naleiy zastosowat
zapas kabla :iwiatlowodowego na istniejqcych stela2ach, czy stelaie ma dostarczyt i zainstalowat
wykonavvca? To samo dotyczy nowego budynku WETI na I piqtrze w kablowni.

Pltanie 2:
Z zalqcznika nr 5 tj. PROJEKT rozdzial 3 Zakres rob6t monta2owych wynika, 2e spaw6w jest 656, a obmiar
przewiduje 600. prosimy o podanie dokladnej iloici spaw6w iwiatlowodovvych oraz pigtaili?

Ptanie 3:
Z naszej analizy, zgodnie z rys. 3 Planowany rozpfno tub w wqile USK PG pomiar6w jest 9 relacji wl6kien
jako pierwsze +518 ka2de nastgqtne:527, natomiast obmiqr przewiduje 144 relacji. Ile powinno byc
pomiar6w?

Odpowiedzi Zamawiajqcego:

Ad.l W studniach przy wpzlach2,4161718 wykonawca ma zastosowad stela2e, a w pomstalych studzienkach
ze wzglpdu na rozmiary studzienek, iloSd wolnego miejsca i ilo5d znajduj4cych sig w nich obecnie
innych kabli naleZy zabezpieczyd zapas nowo ukladanego kabla Swiatlowodowego np. obejmami. W
wgzlach oznaczonych numerami I i 7 nalety zastosowad stela2e do gromadzenia zapasu kabla
Swiatlowodowego. Mufy Swiatlowodowe nalety mocowad do Scian studzienek

Ad.2 T4odnie z punktem 3 w Zal4czniku nr 5 zamawiajqcy przewiduje 592 spawy Swiatlowod6w oraz
zastosowanie 367 pigtaili ze zlqczem SC/PC.

Ad. 3 Dla kaidego wl6kna nale2y wykonad pomiar dla dw6ch czpstotliwoSci tj 1310nm i 1550nm. Dla
wl6kien zakofczonych tylko zjednej strony naleZy wykonad pomiary fylko od zakoflczonej strony.
Po zmianie projektu i schematu rozplywu tub wynika, 2ew poszcz,eg6lnych wpzlach trzeba wykonad
nastppuj qce iloSci pomiar6w:
| - 144+144 :288
2-24+24 = 48
3-24+24 =  48
4-24+24+16+16 = 80
5-24+24 :  48
6-24+24 = 48
7 -24+24+48 = 96
8-24+24 = 48
9-24+24 = 48

Co daje l4cznq sumg 752 pomiary.

Otrzymuj4:
I . Wykonawca, kt6ry zadal pytanie
2.Umieszczenie na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl w postgpowaniu ZP/16910251W0'7


