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dglb44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444: wyjaSnienia do SIWZ CRZP/l 83/0091D108,2P133/WETll08 w postQpowaniu w trbie
przetargu nieogmniczonego na dostawQ klimatyzator6w dla Wydzialu Elektroniki,
Telekomunikac.ji i Infonnatyki PoLitechniki Gdaiskiej.

Na podstawie art.38 ust 2 ustawy PZP Zamawiaj4cy informuje,2e w postQpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawg klimatyzator6w dla Wydzialu
Eiektroniki, Telekomunikacji i Informalyki Polilechniki Gdaiskiei wplynQlo zapytanie.

Pytanle 1:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci urzqdzenia, kt6re spelniajqwymogi filtracji, gdzie j edyn4 r62nic4j est
nazwa fi ltr6w w jakie jest $yposazone urz4dzenie?
Odpowiedt:
Tak. wa2nejest spelnienie funkcj; filtracji, wi9c m.in tunkcja pochlaniania zapachdw.

rytunie 2:
Czy instalacja fteonowa, skoplin oraz elektryczna ma byi prowadzona powierzchniowo w korytach
plastykowych?
Odpoa,iedt:
Tak. w miejscach gdzie.jest to mozliwe, np. na korytarzu piQtro 8 - naleiry spr6bowai przeprowadzii
instalacjg ponad sufitem podwieszanym.

Pltante 3:
Czy niezbgdne bQdzie wykonanie przejs6 p.po2t
OdpowiedL
Nie.

Plronie 1:
Prosimy o wskazanie miejsca odprowadzenia skroplin. Czy wymaganajest pompka skroplin?
Odpowied,:
Pom 729 - bez pompki skoplin, grawitacyjnie, instalacjQ wprowadzid pod umywalkQ w ww
pomieszczeniu. Pom. 801 ' z pompkq skroplin, instalacja wyprowadzona na zewn4trz budynku.

Pytanie 5:
Prosimy o wskazanie miejsca wpiQcia do instalacji elektrycznej.
Odpowiedt:
WpiQcie instalacji wraz ze wstawieniem zabezpieczei do rozdzielni elektrycznych znajduj4cych sig na
pi€trach.
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