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Gdansk, 10.02.2009 r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE DO TRESCI SIWT-ZPI3IIO2'IDIO9

W dniu 9 lutego 2009 r. jeden z potencjalnych Wykonawc6w zadal nastepuj4ce pltanie:

ll punkcie 26 wymagait technicznych, okreilono maksymalnqwysokoi( urzqdzefi nq l500mm. Czy moiliwa do

zaakceptowania bqdzie ofertq nq zasilacze UPS o wysokoici 1684 mm?

OdpowiedZ Zamawiajecego

Ograniczenie wysokosci trz4dzefi do 1500 mm wynika tylko i wyl4cznie z warunk6w transportu do

miejsca ich lokalizacji. Je2eli Wykonawca w trakcie transportu urzqdzeri o wyzszej wysokosci nii podano

w SIWZ w pkt. III.I.26 jest w stanie pokonad przeszkodp w postaci rur ci€plowniczych znajdujqcych sig

na wysokosci 1500 mm nad posadzke piwnicy, to zamawiajqcy wyraia zgodg na zmianp wysokoSci tych

urzedzefi do wymiaru 1684 mm podan€go w pytaniu.

Modyfikacjg umieszcza sig na stronie intemetowej rvwrv.dzp.ps.gda.pl w postQpowaniu ZP/31/025/D/09.
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