Zalacznik nr 16 do SIWZ
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OZNACZENIA PRZEWODOW: LEGENDA:
1. YDYoz 3x2,5/ 700V .
2. YKY 3x2,5/0,6-1kV h kamera stacjonarna wewnetrzna
3.DY6
4. OMYoz 3x2,5 [l kamera stacjonarna zewnetrzna
5. OMYoz 3x1,5
6. OMYoz 3x1
7 RG-59 kamera szybkoobrotowa wewnetrzna
8. FTP 4x2x0,5 kat. 5e
kamera szybkoobrotowa zewnetrzna
————>= stanowisko dozoru
L1 D urzadzenia centralne
trasa prowadzenia przewodoéw w listwach
trasa prowadzenia przewodéw w rurkach gietkich
trasa prowadzenia przewoddéw w rurkach sztywnych
trasa prowadzenia przewodoéw w tynku
NAZWA | ADRES INWESTYCJI
Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowej
w budynku Chemia "A"
UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy bezwzglednie zapoznac sie z cze$cig opisowa projektu.

2. Przed przystapieniem do ukfadania instalacji prace montazowe skonsultowac z wykonawcg remontu Auli.

3. Przewody prowadzone w tynku nalezy zabezpieczy¢ rurkami peszia.

4. Doktadne wyszczegdlnienie wszystkich potgczen przewodowych znajduje sie¢ w dokumentacji opisowey.

5. W zalezno$ci od ilo$ci wykorzystanych przewodéw ze starej instalacji, opisy ilosci przwodéw przechodzacych
w danym miejscu mogq ulec zmianie.

6. Pionowy odcinek trasy kablowej prowadzacy do przepustu stropowego jest podzielony na dwie czesci: w
gornej przewody sg prowadzone w szarych rurkach peszla, a od momentu gdy jest to mozliwe (ok. 2,5m od
podtogi), przewody przechodzg do listwy instalacyjnej 35x18 (w kolorze brazowym,).

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami /ymi jako "utwér i
architektoniczno-urbanistyczny i urbanistyczny" na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80/2000r. poz. 904).
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