
Gdansk, dnia 09.08.2012r.

dot. postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego numer ZP/295/055/U/12
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na §wiadczenie usfug ochrony ludzi i 
mienia w budynku Bratniak PG wraz z ochrony Akademickiego Klubu PG Kwadratowa 

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zarnOwieri publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p62niejszymi zmianami) informuje, iz w dniu
09.08.2012 r. do Zamawiajqcego wpfynOo zapytanie dotyczace treSci Specyfikacji Istotnych
WarunkOw ZamOwienia (SIWZ). Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1 : 

W Rozdziale V pkt 2 ppkt b SIWZ Zamawiajqcy wymaga, a by „Wykonawca posiadal do,§wiadczenie
polegajgce na wykonaniu (wykonywaniu) w ciggu ostatnich trzech lat, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej jednej uslugi stalej
ochrony przez okres co najmniej 6 miesigcy tej samej dyskoteki o powierzchni sali
tanecznej co najmniej 280 m2".
Czy Zamawiajqcy uzna spetnienie warunku posiadania w/w dcAwiadczenia je2eli Wykonawca wyka2e
wykonanie co najmniej jednej ustugi ochrony imprez masowych - imprez artystycznych lub
rozrywkowych z 	 oscib nie mniejszq nit 300 osOb zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeristwie imprez masowych (Dz. U z 2009 r nr 62, poz. 504 z pO2n.
zmianami) o powierzchni du2o wiqkszej nie wymagana przez Zamawiajqcego?
Odpowied±: 

Zamawiajacy nie uzna spetnienia warunku posiadania w/w dcAwiadczenia je2eli Wykonawca wykae
wykonanie co najmniej jednej ustugi ochrony imprez masowych - imprez artystycznych lub
rozrywkowych z	 osOb nie mniejszq ni2 300 osOb zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U z 2009 r nr 62, poz. 504 z pOin.
zmianami) o powierzchni du2o wigkszej ni2 wymagana przez Zamawiajqcego.
Pytanie 2 : 

Zamawiajqcy wymaga konserwacji i naprawy zamontowanych w budynku elektronicznych systemOw
dozorowania (elektroniczne urzqdzenia, systemy alarmowe, systemy telewizji przemystowej) z
wytqczeniem systemu sygnalizacji i alarmu p.po2). Zwracam sib z probq o udzielenie odpowiedzi na
pytanie jaka jest ilok (liczba kamer, rejestratorOw, urzqdzeri elektronicznych) i rodzaj/ typ (nazwa
producenta) sprzqtu przewidzianego do konserwacji?

Odpowied2: 

W budynku Bratniak zostat zainstalowany system ATS firmy Aritech klasy SA 4. Sktada siq on z 3
central ATS 4018 pracujqcych w sieci potqczonych magistralq RS 485,FTP Cat.5. Do ka2dej z central
podtqczone sq expandery ATS 1201 posiadajqce od 8 do 32 wejk( do podtqczenia czujek,
przyciskOw). Ponadto do magistrali wewnqtrznej kadej z central dotqczone sq urzqdzenia zazbrajania
i rozbrajania obszarOw dozorowych.

System monitoringu CCTV sktada sib z 5 kamer NOVUS NVC-100B z zamontowanymi obiektywami
NOVUS NVL-358D, rejestratora NOVUS NV-TL 1280,multiplexera EVER PLEX 8BDX oraz monitora
NOVUS NVM-020M



Remont i Modcrnizacja Budynku "BRATNIAKA" Politechniki Gdanskiej, ul.Sicdlicka 4, Gdansk
Dokumentacja Powykonawcza lnstalacji Svgnalizacji AlarmOw o Zagroleniu Wlamaniem i Napadem - SAWiN

Instalacji Kolar°li Dostepu - ACC
projekt Nr 110303

Zbiorcze zcstawienie aparatury	 Rev."0"
Lp Aparatura Typ Jedn. IloSd

zainstalowana
Producent

/dealer
1, Centrala alarmowa Adviser Master

16 weiSe (do 256 wejSe), 16 obszarOw, dialer
ATS 4518 szt. 3 Interlogix

2. Konwerter maqistrali 485/232 ATS 1741 szt. 8 Interloqix
3. Pro tqzamator kart ATS1620 T szt. 1 Interloqix
4, Kartv zbliieniowe do czvtnika ATS1470 szt. 100 Interloqix

Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2porty) ATS 1801 szt. 3 Interloqix
Drukarka szeregowa. RS232
z zasilaczem

KaIka-R szt. 3 MEFA

Stacja Zazbrajanla, ZAZ,
Manipulator LCD2x16 znakOwz 8 LED wskainikOw obszarOw

ATS 1100 szt. 15 Interlogix

Expander, 8wej6d, 8wYik ATS1201 szt. 10 Interloqix
9. Expander. 8 wejSd, MZD ATS1202 szt. 20 Interloqix
10, Modui 8 wyjS6 przekainikowych ATS1810 szt. 1 Interloqix
11. Czytnik Zbli±enlowy, ZAZ, ATS 1190 szt. 3 Interlogix
12. Dodatkowy zasilacz do zasilania elementOw obwodowych expandera

aku 7Ah, PULSAR
ZBP7 szt. 13 AAT

Akumulatory 12V, 7,2 Ah BS 127 szt, 26 Interloqix
Czuinik magnetyczny, drzwiowy DC105 szt. 161 Interloqix
'Czujnik macinetyczny, drzwiowy /drzvvi stalowe/ DC107 szt. 1 Interloqix
Czuika ruchu typu PIR, zasieq 7/12m EV125-P szt. 37 Interloqix

17.	 Czujka ruchu typu PIR+uS , zasiqg 12m /ultradiw*owa/ DD325-P szt. 9 Interlogix
;dla oomieszczen z intensuwnvm ogrzewaniem i wentylacid

18. Czujka ruchu typu PIR+uF_ Liasieql2m /mikrofalowa/ DD455 szt, 1 Interloqix
Czuika ruchu typu PIR z antymaskingiem, zaslqq 9/16m EV475AM szt. 29 Interlogix
Czujka ruchu typu PIR z antymaskingiem,korytarzowa, zasieq 25m EV455AM szt. 7 Interloqix

21, Odbiornik radiolinii kodowanej 8 kanalowy, 433 MHz RX14N8 szt, 2 Interloqix
Przycisk napadowy_bezprzewodowy - pilot radiolinii kodowanej RF36014 szt. 5 Interloqix
.Czujka zbicia szyby, "C" GLASSTREK szt. 45 Interloqix

24. Przycisk napadowy, reczn y, kasowany kluczykiem HB 194 szt. 4 Interloqix
25. Przycisk napadowy, nozny KBPNO6M szt. 1 KABE

Czujnik ostatnieqo banknotu KBCZ-01 szt. 1 KABE
Czuinik sejsmiczny do kas i wrzutni W602 I	 szt. 1 Interloqix

28. PrzenoSna podstawa monta2owa VM651 szt. 1 Interloqix
29. Podstawa montkowa do W602, z syonalizacja zastonlecia otworu klucza VM652 szt. 1 Interloqix
30._ Przycisk wyjScia/weiScia dzwonkowy szt. 1 Interloqix

Sycinalizator alcustyczny, cichv _____L AI673 szt. 1 Interloqix
Elektrozamek I	 BFO 1211 szt. 3 BERA



1Sygnalizator zewnqtrzny optyczno akustyczny obudowa poliweglanowa, IP66, optyka I AS526 szt. 2 Interlogix
1AB562, akumulator wewnetrzny -BS120_
i Sy_dnalizator akustyczny wewnetrzny, akumulator wewnetrzny I AS270 szt. 7 Interlogix

35.	 I Puszka klucza ewakuacyineqo z mikrowyiacznikiem K1020 szt. 5 FireStop



Pytanie 3 : 

Czy systemy dozorowania przewidziane do konserwacji i napraw posiadajq jeszcze wa2nq gwaranc.A
producenta?

Odpowied±: 

Nie posiadajq.

Pytanie 4 : 

Jaki jest zakres czynnoki konserwacyjnych systernOw dozorowania i z jakq czstotliwokiq majq byC
one wykonywane?
Odpowied±: 

Zgodnie z zapisem w SIWZ ( rozdziat III ust. 2 pkt 5) zakres i czstotliwcAC czynnoki konserwacyjnych
systemOw dozorowania opisujq normy — zatqcznik nr 3 do umowy.

05 LASOBOW
•t 

(podpis kierownika za	 lajqcego lub osoby upowaZnionej)
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