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1. Nazwa zamowienia:
Wymiana instalacji Swiattowodowej w budynku Hydrotechniki Politechniki Gdanskiej.

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana instalacji $wiattowodowej w budynku Hydrotechniki
Politechniki Gdanskiej.

Budynek Hydrotechniki zlokalizowany jest na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej przy ul. Gabriela
Narutowicza 11/12 w Gdansku Wrzeszczu.

Zakres prac obejmuje:

— Wykonanie projektu

— Wynoszenie i wnoszenie stotéw laboratoryjnych

- Wykonanie instalacji okablowania

- Instalacja szafki teleinformatycznej

— Wyposazenie szafki

— Zainstalowanie mediakonwerterow

- Testowanie okablowania

3. Informacje i ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ wbudowanych materiatéw
oraz za ich zgodnos¢ z ST, wytycznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace bedq realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek kazdego dnia po
zakonczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzadku.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komisyjnie, w terminie okre$lonym w umowie teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na
wiasny koszt.

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposéb ich rozliczania.
Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac
w odpowiedniej wysokosci wskaZznik kosztow ogdinych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub prac
towarzyszacych.
Do robdt tymczasowych naleza miedzy innymi:
- zorganizowanie i likwidacja zaplecza
- ochrona remontowanej czesci budynku przed dostepem oséb niepowofanych
- ostony zapobiegajace przed przenikaniem kurzu
- tablice informacyjne oraz oznakowanie terenu budowy na czas robdt
- prace demontazowe
Prace towarzyszace.
Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg miedzy innymi
dokumentacje powykonawcze, o$wiadczenia Wykonawcy, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow i wyrobow
potwierdzajace posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w ramach placu budowy pomieszczenia, w ktorych bedzie miata
miejsce wymiana instalacji. Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych
dla potrzeb Wykonawcy. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktérym moze podtaczy¢ sie do
instalacji energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym porzadku stanowisk pracy, ich otoczenia,
ciggow komunikacyjnych oraz placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
zniszczeniem wszystkich elementdw w rejonie prowadzonych prac. Wykonawca zobowigzany jest do
wywozu na wysypisko wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu
zamowienia.



W_trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikéw budynku.

6.Zakres robot budowlanych wg CPV:

Kod wg CPV 32428000-9 Modernizacja sieci
Kod wg CPV 32424000-1 Infrastruktura sieciowa

7. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub $rodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamdéwienia w terminie i poprawnej, jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie moga stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia
lub mienia Zamawiajacego.

Dzwig osobowy znajdujacy sie w_budynkach nie moze stuzy¢
Wykonawcy jako winda transportowa.

8. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia realizowane bedq na podstawie dokumentagji
sktadajacej sie z Wytycznymi i STWiIORB-em.

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pézniejszymi zmianami)

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne.

- Certyfikaty.

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatéw

i urzadzen

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — publikacje rynkowe wydawane przez
Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

10. Odbiodr robot budowlanych.

10.1 Odbiory robot zanikowych — ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli Zamawiajacy nie przystapi
do odbioru robét zanikowych w ciagu jednego dnia od daty otrzymania zgtoszenia Wykonawca
uprawniony jest do traktowania tych robét za odebrane i do ich zakrycia.

10.2 Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego w umowie z Wykonawca. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na
pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajacemu
kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego zwotuje komisje odbiorowa. Czynnoéci odbioru korcowego rozpoczynajg sie

w terminie 3 dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia

w obrebie budynku lub terenu.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Przed rozpoczeciem prac pozarowo-niebezpiecznych ( tj. prac z ogniem otwartym, spawanie,
cigcie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac zezwolenie w formie
pisemnej od Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.



12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

13. Materialy

13.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej 1 dzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow

i odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czeéci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

13.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig

z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

13.3 Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r.

z pozn. zm.) dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych

- Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatq techniczna.

Kazda partia dostarczona do wykonania robot musi posiada¢ dokumenty okreslajace

w sposob jednoznaczny jej cechy.

14. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentami prowadzonych
robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST a takze w normach i wytycznych.

15. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 2 egz. Dokumentacji powykonawczej.
W skiad dokumentacji powykonawczej powinny wejsc:

- deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiaty

- o$wiadczenie kierownika budowy

- inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym

16. Postanowienia koncowe

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow zawartych w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.).

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pozn. zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



