SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty budowlano - remontowe pomieszczen biurowych oraz sal
dydaktycznych i korytarzy VI pietro w budynku Wydzialu Oceanotechniki
i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej zlokalizowanej przy ulicy Do
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Nazwa i kod robét budowlanych (CPV)

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynki, szpachlowanie

45410000-4 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych
45262500-6 Roboty murarskie

45421000-5 Montaz stolarki drzwiowe;j
45431000-7 Montaz sufitow podwieszanych
45432000-7 Ukladanie wyktadziny podtogowe;j
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45442100-8 Roboty malarskie

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty elektryczne
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH,

S -01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacia Techniczna S-01.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sig do wymagafi wspdlnych dla
poszezeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach:

Roboty budowlano - remontowe pomieszezen biurowych oraz sal dydaktyeznych i korytarzy VI
pietro w budynku Wydzialu Oceanotechniki i Okre¢townictwa Politechniki Gdanskiej
rlokalizowanej przy ulicy Do Studzienki 16 A w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie remontu w pomieszczeniach biurowych, sal dydaktycznych oraz
korytarzy VI pietra budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej:
w ramach prac nalezy wykonaé nastepujacy zakres:

demontaz $cianek dzialowych,

demontaz naswiethi w czesci korytarza,

demontaz stolarki drzwiowej,

skucie ,,ghichych” tynkow,

zerwanie, skucie plytek PCV na posadzkach, wykladzin dywanowych,

demontaz luxferow,

demontaz starych sufitéw podwieszanych blaszanych na korytarzu,

usuniecie starej farby, przetarcie tynkéw i wykonanie gladzi na Scianach i sufitach,
wymiana grzejnikéw wraz z podlaezeniem do pion6w instalacji c.o. na korytarzu,
10. montaz nowych sufitéw podwieszanych,

11. ‘wymiana opraw oéwietleniowych wraz z okablowaniem i wprowadzeniem do rozdzielni,
12.  wymiana osprzetu elektrycznego, gniazd, wylgeznikéw,

13. montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej,

14. malowanie sufitéw 1 $cian,

15.  malowanie parapetow wewngtrznych,

16. ulozenie wykladziny podlogowej PCV,

17.  wykonanie nowych $cianek dzialowych,

18. wymiana kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach,

19. wymiana instalacji teletechniczne;.
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13.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-B-01.00.00 Roboty rozbiérkowe

SST-B-01.02.60 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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SST-B-01.03.00 Tynki, szpachlowanie

SST-B-01.04.00 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych
SST-B-01.05.00 Roboty murarskie

SST-B-01.06.00 Montaz stolarki drzwiowej

SST-B-01.07.00 Montaz sufitéw podwieszanych
SST-B-01.08.00 Uktadanie wykladziny pedlogowej
SST-B-01.09.00 Roboty wykeniczeniowe

SST-B-01.10.00 Roboty malarskie

SST-B-01.11.00 Roboty w zakresie instalacji sanitarnej
SST-B-01.12.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3.2. Niezaleznie od postanowienh Warunkéw Szczegdlnych normy pafstwowe, instrukcie
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania detyczace Robot

Kolorystyka malowanych $cian, ulozenie wykladziny podlogowej, Scianek dzialowych drzwi
wewnetrznych zostanie wybrana w trakcie realizacji z wzoréw przedstawionych przez Wykonawce.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Przetargowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
zaleceniami. Do realizacji zadania nie sg wymagane Zadne uzgodnienia prawne, administracyjne, ani
Dziennik Budowy.

14.2. Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja bedzie zawiera¢ miedzy innymi:

przedmiar robdt przekazany do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzadzi informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Przetargowa i ST
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Przetargowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Przetargows i ST.




Dane okreslone w DP i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia
w ramach okreglonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i element6w budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beds w pelni zgodne z DP lub ST i wplynie to na nie
zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub mnych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szezegdlny
wzglad na:
1) Lokalizacje magazynéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszezeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszeza  sie  uzycia  materiatdéw  wywolujacych szkodliwe  promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszezenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.




Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektu, wyposazenia. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych czesci obiektu, instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie —powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia.

Okreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw

i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowal Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacji Robét Iub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Przedmiar - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Dokumentacja - materialy okreslajace zakres i charakter robdt do wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Na materialy o ogolnie znanych cechach fizyko-chemicznych i stosowanych w budownictwie po
uzgodnieniu z Inspektorem Wykonawca moze w dniu wbudowywania dostarczy¢ aprobate techniczng na

material. Zastosowanie materialéw specjalnych Wykonawca jest zobowigzany uzyskal aprobatg
Inspektora po dostarczeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem aprobat i instrukcji stosowania.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Nie przewiduje sie pozyskiwania materiatéw migjscowych .
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wihasciwo$¢ do robdt 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli DP lub ST przewiduja mozliwo§é wariantowego  zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora .

3. SPRZET

Wykonaweca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rtobét zgodnie =z  zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajaee warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na Dbiezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawecg w  wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na
whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy, jezeli Inspektor zglosi taki wymog, nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czgsé ogoblng opisujacy:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,




- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegblnych
elementow robot,

-system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cze$é szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszezy, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badafh (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

- sposb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakesSei robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jakos¢ robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosdei materialow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoé¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia 1 sprzet
badawezy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan jezeli bgdg prowadzone badania.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.




6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu

prébek i wskazaniu miejsca pobrania.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosdei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

jednak nie péZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badani (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosei 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcee, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacja Projektows i ST, W
takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normq,

- aprobata( techmcznq, W przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowxono Polskiej Normy,




- atesty higieniczne dla wlasciwych materialéw do wngtrz;
- deklaracje zgodnodci na whasciwe, zastosowane produkty.

1 W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

2 Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi.

3 Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Prowadzi sig¢ tylko rejestr dla robdt dodatkowych i
zamiennych.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robdét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(2), nastepujace
dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoly odbioru robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dekumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady cbmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jahkolmek blad lub przeoczeme (opuszczenie) w ilosciach podanych W Przednuarze lub gdzie indziej w
i tkich robot




Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscia zgodng z wymagang do celu platnodei na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okrelonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania iloSci Rob6t i materialow

Zasady prowadzenia obmiaréw bedg zgodne z zasadami wyszezegOlnionymi w czesciach opisowych
Katalogéw Nakladéw Rzeczowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania rob6t.

7.4, Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposéb
zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaledt odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu.,

b) odbiorowi konicowemu,

¢) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cze$ci robét do odbioru zglasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pdZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.




8.2. Odbiér koncowy robét.

Odbiér koticowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakoscei 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem do Zamawiajgcego z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja 1 ST .

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t
uzupehiajgcych 1 robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustala
nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjgi ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badad i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST iPZJ.

Protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehniajgeych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér gwarancyjny

Odbi6r gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbiér koncowy robot”.




9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce przedstawiona w kosztorysach
ofertowych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosei jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej 1
w Dokumentagji.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Robety budowlane.

1. Wymagania dotyczace wyrobéw i materialéw, kontrola, odbiory.

Prace wykonczeniowe w tym: montaz drzwi wewnetrznych, montaz sufitbw podwieszanych,
tynkarskie, malarskie, posadzkarskie muszg zosta¢ poprzedzone probami na budowie i podlegajg w
zakresie koloru i faktury akceptacji projektanta i zamawiajacego.

Elementy wykoficzeniowe typu okladziny Scian, wykoriczenia podtég podlegajg akceptacji inspektora i
zamawiajgcego. Pozostale prace sa pracami typowymi w zakresie budownictwa ogélnego i

robét instalacyjnych i zostaty okreslone w projektach budowlano wykonawczych.

2. Materialy i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawceg do zastosowania 1 wbudowania muszg
spelnia¢ parametry techniczne oraz wymagania i wlasciwosci okreslone w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim. W przypadku, gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajacy ma prawo
odmoéwié odbioru elementu robét lub ich calosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie
wlasciwych dokumentéw odniesienia.

3, Inne warunki:

Wykonawea obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i skladowania
materialow i wyrobéw zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy.
Obowiagzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ i prawidlowy stan wbudowanych wyrobéw i materiatéw do momentu
odbioru i w okresie gwarancji umownej.




4. Wybrane przez wykonawce technologie muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i

instrukecjami producenta.

Specviikacia Techniczna Wvkonania i Odbioru Rebdét Budowlanveh: wvkonvwanie instalacii
sanitarnveh.

1. Wymagania dotyczace wyrobéw i materialéw, kontrola, edbiory.

1) Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci 1 parametry techniczne materialéw i wyrobow
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaly okreslone w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod warunkiem, Ze
posiadajg co najmniej wymagane wilasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie polskim, gwarantujg poprawno$¢ wykonania robdt budowlanych 1 calosci
przedmiotu zamoéwienia. W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru
materialu lub wyrobu zamawiajacy ma prawo odméwié odbioru elementu robdt lub ich catosei.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wiasciwych dokumentéw odniesienia.

2) Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
skladowania materiatdw 1 wyrobow zgodnych z wymaganiami 1 wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowiagzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakosé i prawidlowy stan wbudowywanych
wyrobow i materiatléw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

1. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych, kontrola, edbiory.

1) Objete przedmiotem zaméwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z tzw. ,.sztukg budowlang”.
Dokumentami odniesienia moga by¢é wszystkie wymienione w punkcie 13 czesei I STWiORB.

2) Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi,
instrukcjami i dokumentami dostawcy/producenta.

2. Wymagania zalecenia i uwagi.

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przeszkolenia o0s6b wyznaczonych przez
Zamawiajgcego do obstugi zamontowanych urzadzen i instalacji. Koniecznym jest aby
Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t zabezpieczyl w nieprzerwalny dostep mediéw do czeéei
obiektu nie objetych remontem tak aby umozliwito to normalng ich eksploatacje.

Specviikacia Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robé6t Budowlanveh: wyvkonanie instalacii
elektrveznveh.

1.Wymagania dotyczgce wyrobéw i materialéw, kontrola, odbiory.

1.1.  Wymagane przez zamawiajgcego wlasciwodei i parametry techniczne materialéw i wyrobdw
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaly okreslone w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materialu 1 wyrobu pod warunkiem, ze
posiadaja co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie polskim, gwarantujg poprawno$¢ wykonania robot budowlanych 1 catosci




przedmiotu zaméwienia. W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru
materiatu lub wyrobu zamawiajacy ma prawo odméwié odbioru elementu rob6t lub ich calosei.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wiasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
sktadowania materialdéw i wyrobow zgodnych z wymaganiami 1 wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$€ i1 prawidlowy stan wbudowywanych
wyrobéw i materialow do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

2. Wymagania dotvezace wykonania robdot budowlanveh, kontrola, odbiory.

2.1. Objete przedmiotem zamoéwienia roboty naleza do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 7 czesci I STWiORB.

2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi,
instrukcjami i dokumentami dostawy/producenta.

3. Uwagl i wymagania.

3.1. Zastosowane materialy i urzgdzenia.
Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzadzenia dowolnego producenta pod warunkiem
spelnienia wymogow i parametréw technicznych okreslonych przez projekt oraz specyfikacje
techniczng.

3.2. Przewody ukladaé w $cistej koordynacji z innymi branzami w celu prawidlowego
zabezpieczenia ewentualnych kolizji.

3.3 Wszystkie materialy i urzgdzenia przed dokonaniem zamdwienia nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym . Postepowanie z materiatami z demontazu nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem inspektorem nadzoru.

4. Kontrola jakoSei
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w OST- 01.00.00.Polega na sprawdzeniu pozioméw
wykonanych okladzin. Wykonaniu uszczelnien zlgezy i polgezen poszczegélnych plaszezyzn
elementow posadzki.

5. Jednostka obmiaru
Wedhig wyszezegdlnienia w przedmiarze.

6. Odbior robot
Inspektor na podstawie zgloszen roboty podlegajgce zakryciu, pozostale prace
powolana przez Zamawiajgcego komisja.

7. Podstawa platnosci
Wg umowy, a na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po odbiorze robdt.

8.Przepisy zwiazane
Normy, aprobaty techniczne, warunki techniczne wykonania i odbioru robét.




Dz.U.Nr.107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

9. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znal wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére s3 w jakiejkolwiek sposob Zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwaznigjsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 1. w sprawie okredlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych.




