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PRACOWNIA PROJ. TECHNICZNA "KAD"
80-339 GDANISK ul. DICKMANA 10C/12 tel. 58 552 49 70

Temat: REMONT INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPLEJ WODY
| CYRKULACJI ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ

W GMACHU GLOWNYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA UL. NARUTOWICZA 11/12 GDANSK
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rys.: RZUT PIWNIC

Projektowat mgr inz. Dariusz Krzemieniewski upr.nr 4536/GD/90
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