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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje:
• remont istniejących urządzeń rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni głównej 
- wymiana rozdzielnicy głównej RG – kpl. 1 
- wyposażenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR – kpl. 1 
- wyposażenie projektowanej rozdzielnicy RG w układ kompensacji mocy biernej – kpl. 1 
- przystosowanie projektowanych aparatów w RG do zdalnej telemetrii – kpl. 1 
- demontaż rozdzielnicy RGa – kpl. 1 
- demontaż rozdzielnicy RWind – kpl. 1 
- montaż rozdzielnicy urządzeń przeciwpożarowych RPPoż – kpl. 1 
- przystosowanie istniejących kanałów kablowych i przepustów w rozdzielni głównej – kpl. 1
• remont istniejącej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni głównej 
- przystosowanie wewnętrznych linii zasilających do podł. do proj. rozdzielnic – kpl. 1
- wymiana istniejącej instalacji elektrycznej rozdzielni – kpl. 1
• ochrona przeciwporażeniowa
• ochrona przeciwpożarowa i BHP
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycje 
kosztoryso-

we

1.1 Rozdzielnica RG 1 - 67
1.2 Rozdzielnica RBKD 68 - 94
1.3 Rozdzielnica RPPoż 95 - 98

1 Rozdzielnice 1 - 98
2.1 Relacji RG – RPPoż (zasilanie podstawowe) 99 - 105
2.2 Relacji RG – RPPoż (zasilanie rezerwowe) 106 - 112
2.3 Relacji RG-Rpoż 113 - 118
2.4 Relacji RG-RBKD 119 - 126
2.5 Relacji RWindRZ, RWind-TS1, RWind-TS2 - RG 127 - 132
2.6 RGaT2, RGa-rezerwa1, RGa-rezerwa2 - RG 133 - 140
2.7 RGWLZ1, RG-WLZ2, RG-Winda - RG 141 - 146
2.8 RGZKSZR, RG-CPPOŻ, RG-CODDYM, RG-PWP - RPPoż 147 - 147

2 Linie kablowe nn-0,4 kV 99 - 147
3 Instalacje elektryczne w pomieszczeniu 148 - 159
4 Główna szyna uziemiająca 160 - 173

5.1 Przebudowa kanału kablowego 174 - 186
5.2 Odnowienie pomieszczeń rozdzielni 187 - 196

5 Prace ogólno-budowlane 174 - 196
6 Prace demontażowe 197 - 206

RAZEM

Słownie:  
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Rozdzielnice
1.1 Rozdzielnica RG

1
d.1.

1

KNR 5-14
0404-01

Montaż wyłącznika mocy - In = 400 A, Un = 690 V, Inw 50 kA, Inz 105 kA szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1.

1

KNR 5-14
0404-01

Montaż wyłącznika mocy - In = 250 A, Un = 690 V, Inw 50 kA, Inz 105 kA szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1

KNR 5-14
0404-01

Montaż wyłącznika mocy - In = 160 A, Un = 690 V, Inw 36 kA, Inz 76 kA szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.

1

KNR 5-14
0404-01

Montaż wyłącznika mocy - In = 100 A, Un = 690 V, Inw 36 kA, Inz 76 kA szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.

1

KNR 5-14
0404-01
analogia

Montaż rozłącznika mocy - In = 400 A, Un = 690 V, Inz 105 kA szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.

1

KNNR 5
0406-02

Montaż wyzwalacza wzrostowego 208-250V AC/DC szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1.

1

KNNR 5
0406-02

Montaż wyzwalacza wzrostowego 24V AC/DC szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1.

1

KNNR 5
0406-02

Montaż wyzwalacza wzrostowego 24V AC/DC z listwą zaciskową szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1.

1

KNNR 5
0406-02

Montaż blokady mechanicznej do napędu zdalnego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

1

KNNR 5
0406-02

Montaż elementu stykowego (styk pomocniczy NO) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

11
d.1.

1

KNNR 5
0406-02

Montaż elementu stykowego (styk pomocniczy NC) szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

12
d.1.

1

KNNR 5
0406-03

Montaż napędy zdalnego do wyłącznika i rozłącznika szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

13
d.1.

1

KNR 5-14
0501-06

Montaż układy automatyki SZR szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1.

1

KNR 5-14
0409-01

Montaż przekładnika prądowego 400/5 A/A 5VA kl. 0,5 szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

15
d.1.

1

KNR 5-14
0409-01

Montaż przekładnika prądowego 250/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 szt.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

16
d.1.

1

KNR 5-14
0409-01

Montaż przekładnika prądowego 150/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

17
d.1.

1

KNR 5-14
0409-01

Montaż przekładnika prądowego 100/5 A/A 2,5VA kl. 1 szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

18
d.1.

1

KNR 5-14
0506-09

Montaż analizatora parametrów sieci z archiwizacją danych pomiarowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1.

1

KNNR 5
0406-03

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3P rozmiar NH00 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

20
d.1.

1

KNNR 5
0407-04
analogia

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3P 63A D02 z sygnalizacją przepalenia
wkładek

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

21
d.1.

1

KNNR 5
0407-03
analogia

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 1P 32A do zabudowy wkładek CH10x38 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.

1

KNNR 5
0407-04
analogia

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3P 32A do zabudowy wkładek CH10x38 szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

23
d.1.

1

KNNR 5
0406-03

Montaż ograniczników przepięć 4P; B+C, 100kA kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

24
d.1.

1

KNNR 5
0406-03

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego, listwowego, 3P rozmiar NH00, z sygna-
lizacją zadziałania wkładki bezpiecznikowej

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

25
d.1.

1

KNNR 5
0406-03

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego, listwowego, 3P rozmiar NH2, z sygnali-
zacją zadziałania wkładki bezpiecznikowej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

26
d.1.

1

KNR 4-03
0305-02

Montaż wkładek bezpiecznikowych NH00 szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

27
d.1.

1

KNR 4-03
0305-02

Montaż wkładek bezpiecznikowych NH2 szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

28
d.1.

1

KNR 4-03
0305-02

Montaż wkładek bezpiecznikowych D01 i D02 szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

29
d.1.

1

KNR 4-03
0305-02

Montaż wkładek bezpiecznikowych CH10x38 gG szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

30
d.1.

1

KNR 5-14
0506-09

Montaż licznika energii elektrycznej trójfazowy - pomiar półpośredni szt.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

31
d.1.

1

KNR 5-14
0506-09

Montaż licznika energii elektrycznej trójfazowy - pomiar półpośredni szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

32
d.1.

1

KNR AL-01
0112-03
analogia

Montaż zasilacza 230VAC/24VDC 15VA szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.1.

1

KNR 5-14
0501-03

Montaż styczników modułowego 63 A; 230V; 3P; AC-1 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.

1

KNR 5-14
0501-01

Montaż zegara astronomicznego 1-kanałowego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.1.

1

KNR 5-14
0501-01

Montaż automatu zmierzchowego wraz z czujnikiem zmierzchowym szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.1.

1

KNNR 5
0407-01

Montaż wyłącznika nadprądowego B 6 A 1P szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.1.

1

KNNR 5
0407-01

Montaż wyłącznika nadprądowego B 10 A 1P szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

38
d.1.

1

KNNR 5
0407-01

Montaż wyłącznika nadprądowego B 16 A 1P szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

39
d.1.

1

KNNR 5
0407-01

Montaż wyłącznika nadprądowego B 20 A 1P szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

40
d.1.

1

KNNR 5
0407-04

Montaż wyłącznika nadprądowego B 16 A 3P szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.1.

1

KNNR 5
0407-04

Montaż wyłącznika nadprądowego B 20 A 3P szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.1.

1

KNNR 5
0407-04

Montaż wyłącznika nadprądowego B 25 A 3P szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.1.

1

KNR 5-14
0514-01

Montaż bloku listew zaciskowych 4-biegunowych; 125A; 6 odpływów szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.1.

1

KNR 5-14
0514-01

Montaż bloku listew zaciskowych 4-biegunowych; 125A; 9 odpływów szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.1.

1

KNNR 5
0407-04

Montaż wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym 16 A 30 mA
2P

szt.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

46
d.1.

1

KNNR 5
0308-03

Montaż gniazda 1F na szynie TH szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.1.

1

KNNR 5
0408-02

Montaż złączki szynowej gwintowanej do 4 mm2 szt.

152 szt. 152,00
RAZEM 152,00

48
d.1.

1

KNNR 5
0408-02

Montaż złączki szynowej gwintowanej do 10 mm2 szt.

44 szt. 44,00
RAZEM 44,00

49
d.1.

1

KNNR 5
0408-02

Montaż złączki szynowej gwintowanej do 4 mm2 - żółto-zielona szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

50
d.1.

1

KNNR 5
1101-04

Montaż kieszeni na schematy formatu A4 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.1.

1

KNR 5-14
0101-06

Montaż obudowy IP30 w I klasie ochronności; 2000x1000x400 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.1.

1

KNR 5-14
0101-06

Montaż obudowy IP30 w I klasie ochronności; 2000x800x400 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.1.

1

KNR 5-14
0101-06

Montaż obudowy IP30 w I klasie ochronności; 1800x600x400 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.1.

1

KNNR 5
1103-02

Montaż cokołu do obudowy stojącej; wysokość 100 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

55
d.1.

1

KNR 5-14
0604-02

Przyklejanie tabliczek opisowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

56
d.1.

1

KNNR 5
0202-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

300 m 300,00
RAZEM 300,00

57
d.1.

1

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 2,5 mm2 szt.

300 szt. 300,00
RAZEM 300,00

58
d.1.

1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

300 szt.żył 300,00
RAZEM 300,00

59
d.1.

1

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

60
d.1.

1

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 10 mm2 szt.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

100 szt. 100,00
RAZEM 100,00

61
d.1.

1

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

100 szt.żył 100,00
RAZEM 100,00

62
d.1.

1

KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 70 mm2 układane w gotowych
korytkach - przewód typu LgY 70 mm2

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

63
d.1.

1

KNNR 5
1204-04

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 70 mm2 szt.

30*2 szt. 60,00
RAZEM 60,00

64
d.1.

1

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

60 szt.żył 60,00
RAZEM 60,00

65
d.1.

1

Parametryzacja wyłącznika niskiego napięcia kpl

5 kpl 5,00
RAZEM 5,00

66
d.1.

1

Parametryzacja SZR kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

67
d.1.

1

Parametryzacja licznika kpl

14 kpl 14,00
RAZEM 14,00

1.2 Rozdzielnica RBKD
68

d.1.
2

KNNR 5
0407-04
analogia

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3P 63A D02 z sygnalizacją przepalenia
wkładek

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

69
d.1.

2

KNNR 5
0407-03
analogia

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 1P 32A do zabudowy wkładek CH10x38 szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

70
d.1.

2

KNR 5-14
0501-04

Montaż stycznika do baterii kondensatorów Q=12,5 kvar; Us=230 V AC szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

71
d.1.

2

KNR 5-14
0501-04

Montaż stycznika do baterii kondensatorów Q=20 kvar; Us=230 V AC szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

72
d.1.

2

KNR 5-14
0413-01

Montaż kondensatora energetycznego niskiego napiecia Q=2,5kvar; Up=
440VAC

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

73
d.1.

2

KNR 5-14
0413-01

Montaż kondensatora energetycznego niskiego napiecia Q=5 kvar; Up=
440VAC

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.1.

2

KNR 5-14
0413-01

Montaż kondensatora energetycznego niskiego napiecia Q=20 kvar; Up=
440VAC

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

75
d.1.

2

KNR 5-14
0413-01

Montaż kondensatora energetycznego niskiego napiecia Q=10 kvar; Up=
440VAC

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

76
d.1.

2

KNNR 5
0406-03
analogia

Montaż dławika o 14% współczynniku tłumienia dla napiecia 400 V szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

77
d.1.

2

KNR 4-03
0305-02

Montaż wkładek bezpiecznikowych D01 i D02 szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

78
d.1.

2

KNR 4-03
0305-02

Montaż wkładek bezpiecznikowych CH10x38 gG szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

79
d.1.

2

KNR 5-14
0501-06

Montaż regulatora współczynnika mocy (2 wejścia prądowe) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.1.

2

KNR 5-14
0603-01

Wycinanie za pomocą wykrojnikow okrągłych otworów w blasze m obw.

3,14/1000*(2*30) m obw. 0,19
RAZEM 0,19

81
d.1.

2

KNR 5-14
0512-01

Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierścieniem dociskowym szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

82
d.1.

2

KNR 5-14
0514-01

Montaż bloku listew zaciskowych 4-biegunowych; 125A; 13 odpływów szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.1.

2

KNNR 5
1101-04

Montaż kieszeni na schematy formatu A4 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

84
d.1.

2

KNR 5-14
0101-06

Montaż obudowy IP30 w I klasie ochronności; 1800x600x400 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

85
d.1.

2

KNNR 5
1103-02

Montaż cokołu do obudowy stojącej; wysokość 100 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.1.

2

KNR 5-14
0604-02

Przyklejanie tabliczek opisowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

87
d.1.

2

KNR 2-17
0201-03

Montaż wentylatora z filtrem i z termostatem Us=230VAC Pn=80W szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

88
d.1.

2

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

89
d.1.

2

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 10 mm2 szt.

60*2 szt. 120,00
RAZEM 120,00
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90
d.1.

2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

120 szt.żył 120,00
RAZEM 120,00

91
d.1.

2

KNNR 5
0202-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

92
d.1.

2

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 2,5 mm2 szt.

30*2 szt. 60,00
RAZEM 60,00

93
d.1.

2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

60 szt.żył 60,00
RAZEM 60,00

94
d.1.

2

Parametryzacja regulatora współczynnika mocy kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Rozdzielnica RPPoż
95

d.1.
3

KNNR 5
0405-03

Montaż rozdzielnicy RPPoż szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

96
d.1.

3

Odwrócenie drzwi rozdzielnicy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

97
d.1.

3

KNR 4-03
0305-02

Montaż wkładek bezpiecznikowych NH00 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

98
d.1.

3

KNNR 5
1103-02

Montaż cokołu do obudowy stojącej  Eaton Profi+; wysokość 100 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2 Linie kablowe nn-0,4 kV
2.1 Relacji RG – RPPoż (zasilanie podstawowe)
99

d.2.
1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

100
d.2.

1

KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

101
d.2.

1

KNNR 5
1101-01

Montaż obejmy dystanowej do prowadzenia przewodu NHXH o średnicy do 32
mm2 (system mocowania tras kablowych PPoż)

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

102
d.2.

1

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - przewód  typu NHXH 5x35

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

103
d.2.

1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
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104
d.2.

1

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

105
d.2.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10,00
RAZEM 10,00

2.2 Relacji RG – RPPoż (zasilanie rezerwowe)
106 
d.2.

2

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

107
d.2.

2

KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

108
d.2.

2

KNNR 5
1101-01

Montaż obejmy dystanowej do prowadzenia przewodu NHXH o średnicy do 32
mm2 (system mocowania tras kablowych PPoż)

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

109
d.2.

2

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - przewód  typu NHXH 5x35

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

110
d.2.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

111
d.2.

2

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

112
d.2.

2

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10,00
RAZEM 10,00

2.3 Relacji RG-Rpoż
113
d.2.

3

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

114
d.2.

3

KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

115
d.2.

3

KNNR 5
1101-01

Montaż obejmy dystanowej do prowadzenia przewodu HDGs (system moco-
wania tras kablowych PPoż)

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

116
d.2.

3

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu HDGs 3x1,5mm2'

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

117
d.2.

3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

118
d.2.

3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył
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6 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

2.4 Relacji RG-RBKD
119
d.2.

4

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu LgY 25 mm2

m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

120
d.2.

4

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu LgY 16 mm2

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

121
d.2.

4

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

122
d.2.

4

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 25 mm2 szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

123
d.2.

4

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 16 mm2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

124
d.2.

4

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

2 szt.żył 2,00
RAZEM 2,00

125
d.2.

4

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

8 szt.żył 8,00
RAZEM 8,00

126
d.2.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

2.5 Relacji RWindRZ, RWind-TS1, RWind-TS2 - RG
127
d.2.

5

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - YDY 5x10

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

128
d.2.

5

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego IP54 dla przewodu o przekroju 10-95 mm2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

129
d.2.

5

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rury osłonowej dwuściennej HDPE 110 m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

130
d.2.

5

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

131
d.2.

5

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10*3 szt.żył 30,00
RAZEM 30,00

132
d.2.

5

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

2.6 RGaT2, RGa-rezerwa1, RGa-rezerwa2 - RG
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133
d.2.

6

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - kabel typu YKY 5x10 mm2

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

134
d.2.

6

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - kabel typu YKY 5x6 mm2

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

135
d.2.

6

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego IP54 dla przewodu o przekroju 10-95 mm2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

136
d.2.

6

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rury osłonowej dwuściennej HDPE 110 m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

137
d.2.

6

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

138
d.2.

6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

139
d.2.

6

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10,00
RAZEM 10,00

140
d.2.

6

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10,00
RAZEM 10,00

2.7 RGWLZ1, RG-WLZ2, RG-Winda - RG
141 
d.2.

7

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu LgY 70 mm2

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

142
d.2.

7

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego IP54 dla przewodu o przekroju 10-95 mm2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

143
d.2.

7

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rury osłonowej dwuściennej HDPE 110 m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

144
d.2.

7

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

145
d.2.

7

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

146
d.2.

7

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

8 szt.żył 8,00
RAZEM 8,00

2.8 RGZKSZR, RG-CPPOŻ, RG-CODDYM, RG-PWP - RPPoż
147
d.2.

8

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3 Instalacje elektryczne w pomieszczeniu
148
d.3

KNNR 5
1207-06

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 na styku elementów betonowych m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

149
d.3

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 18 mm układane n.t. na betonie m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

150
d.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie - przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2

m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

151
d.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie - przewód typu YDYżo 4x1,5 mm2

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

152
d.3

KNNR 5
0308-03

Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze ze stykiem ochronnym 2P+Z (n/t), IP44, 16A,
250V

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

153
d.3

KNR 5-08
0502-12

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach wstrzeliwanych (il.mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

154
d.3

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - plafoniera do 100 W kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

155
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż oprawy oświetleniowej awaryjnej LED 3W, IP41, inwerter
+ akumulator 1h, bez autotestu (optyka do korytarzy)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

156
d.3

KNR 5-08
0803-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 1dm3 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

157
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

158
d.3

KNNR 5
0306-05

Montaż łącznika oświetleniowy pojedynczy, p/t IP44 16A, 250V, AC, 50Hz szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

159
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

4 Główna szyna uziemiająca
160
d.4

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka ocynkowana FeZn
4x25 mm2

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

161
d.4

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno - płaskownik miedziany P20x3

m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

162
d.4

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu LgY 50 mm2

m

0,3 m 0,30
RAZEM 0,30

163
d.4

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu LgY 25 mm2

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

164
d.4

KNNR 5
0206-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na be-
tonie - przewód typu LgY 16 mm2

m

5+3 m 8,00
RAZEM 8,00
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165
d.4

KNNR 5
0206-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane n.t. na
betonie - przewód typu LgY 10 mm2

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

166
d.4

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 10 mm2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

167
d.4

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 16 mm2 szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

168
d.4

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 25 mm2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

169
d.4

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 50 mm2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

170
d.4

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

3*2 szt.żył 6,00
RAZEM 6,00

171
d.4

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

4 szt.żył 4,00
RAZEM 4,00

172
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

173
d.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5 Prace ogólno-budowlane
5.1 Przebudowa kanału kablowego
174 
d.5.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,31 m3 0,31
RAZEM 0,31

175
d.5.

1

KNR 4-01
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ścian kanału kablowego z betonu monolitycznego m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

176
d.5.

1

KNR 4-01
0603-02

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych uszczelniaczem be-
tonu

m2

4+4*0,8*2+0,8*0,8 m2 11,04
RAZEM 11,04

177
d.5.

1

KNR 4-01
0603-01

Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych masą uszczelnia-
jącą

m2

4+4*0,8*2+0,8*0,8 m2 11,04
RAZEM 11,04

178
d.5.

1

KNR 2-02
1217-04

Narożniki z kątownika 100x100x12 mm m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

179
d.5.

1

KNR 2-02
1513-10
analiza in-
dywidualna

Malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metal.ponad 0.
5m2 - dod.warstwa emalii

m2

(8)*(0,05*4) m2 1,60
RAZEM 1,60

180
d.5.

1
analiza in-
dywidualna

Montaż płyt kanałowych z błachy żeberkowej ocynkowanej m2

0,4 m2 0,40
RAZEM 0,40
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

181
d.5.

1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

182
d.5.

1

KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

183
d.5.

1

KNNR 5
1101-01

Montaż uchwytu kablowego szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

184
d.5.

1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rury osłonowej dwuściennej HDPE 110 m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

185
d.5.

1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

0,5 szt. 0,50
RAZEM 0,50

186
d.5.

1

KNR 2-21
0101-04
analogia

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

5.2 Odnowienie pomieszczeń rozdzielni
187
d.5.

2

KNR 4-01
0803-02
analiza in-
dywidualna

Uzupełnienie posadzki betonowej m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

188
d.5.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

189
d.5.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne poziome podposadzkowe m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

190
d.5.

2

KNR 2-02
1106-02

Jastrych anhydrytowy o grubości 5 cm m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

191
d.5.

2

KNR-W 2-02
1126-01

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

192
d.5.

2

KNR 4-01
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego m3

0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20

193
d.5.

2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

33 m2 33,00
RAZEM 33,00

194
d.5.

2

KNR 2-02
1502-02

Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych m2

33 m2 33,00
RAZEM 33,00

195
d.5.

2

KNNR 2
1405-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - według narzu-
conej kolorystyki

m2
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

196
d.5.

2

KNR 2-17
0143-01

Montaż kratki wentylacyjnej odpornej na promienie UV szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6 Prace demontażowe
197
d.6

KNR 5-14
0101-06

Demontaż szafy rozdzielnicy RG szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

198
d.6

KNNR 5
0405-03

Demontaż wiszącej rozdzielnicy RGa szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

199
d.6

KNNR 5
0405-03

Demontaż wiszącej rozdzielnicy RWind szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

200
d.6

KNNR 5
0715-03

Demontaż kabla typu YKYżo 5x70 mm2 m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

201
d.6

KNNR 5
0206-03

Demontaż  przewodu typu LgY 25 mm2 m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

202
d.6

Demontaż pozostałych przewodów i kabli podłączonych do istniejących roz-
dzielnic przeznaczonych do demontażu

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

203
d.6

KNNR 5
0205-04

Demontaż przewodów instalacyjnych m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

204
d.6

KNNR 5
0306-05

Demontaż łącznika oświetlenia szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

205
d.6

KNNR 5
0308-03

Demontaż gniazda wtykowego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

206
d.6

KNNR 5
0501-01

Demontaż oprawy oświetleniowej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość

1. robocizna r-g 727,90
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość

1. analizator parametrów sieci z archiwizacją danych pomiarowych szt 2,00
2. automat zmierzchowy wraz z czujnikiem zmierzchowym szt 1,00
3. bednarka ocynkowana 25x4 mm2 kg 13,50
4. Beton zwykły C30/37 (B-37)' m3 0,71
5. bitumiczna masa uszczelniająca typu AH 741 kg 3,86
6. blok listew zaciskowych 4-biegunowych; 125A; 13 odpływów szt 1,00
7. blok listew zaciskowych 4-biegunowych; 125A; 6 odpływów szt 1,00
8. blok listew zaciskowych 4-biegunowych; 125A; 9 odpływów szt 1,00
9. blokada mechaniczna do napędu zdalnego szt 1,00

10. cokół do obudowy stojącej Eaton Profi+; wysokość 100 mm szt 1,00
11. cokół do obudowy stojącej; wysokość 100 mm szt 4,00
12. dioda LED do lampki sygnalizac. biała Us=230VAC szt 1,00
13. dławik o 14% współczynniku tłumienia dla napiecia 400 V szt 4,00
14. element stykowy (styk pomocniczy NC) szt 6,00
15. element stykowy (styk pomocniczy NO) szt 3,00
16. emalia poliwinylowa chemoodporna' dm3 0,24
17. emulsja gruntująca kg 1,40
18. farba akrylowa kg 17,35
19. folia PE 0,2 mm m2 8,40
20. gładź szpachlowa POZGIPS kg 49,50
21. główka lampki sygnalizacyjnej płaska zółta szt 1,00
22. gniazdo 1F na szynie TH szt 1,02
23. gniazdo wtyczkowe, pojedyncze ze stykiem ochronnym 2P+Z (n/t), IP44, 16A, 250V szt 1,02
24. jastrych anhydrytowy kg 133,00
25. kabel typu YKY 5x10 mm2 m 3,12
26. kabel typu YKY 5x6 mm2 m 3,12
27. kątownik stalowy 100x100x12 mm kg 144,00
28. kieszeń na schematy DIN A4 szt 2,00
29. kołek rozporowy 6x32mm szt 54,00
30. kołki rozporowe plastikowe szt 31,50
31. kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną szt 4,00
32. kondensator energetyczny niskiego napięcia Q=10 kvar; Up=440VAC szt 1,00
33. kondensator energetyczny niskiego napięcia Q=2,5kvar; Up=440VAC szt 1,00
34. kondensator energetyczny niskiego napięcia Q=20 kvar; Up=440VAC szt 1,00
35. kondensator energetyczny niskiego napięcia Q=5 kvar; Up=440VAC szt 1,00
36. końcówka kablowa na żyłach Cu K 16mm2 szt 30,00
37. końcówka kablowa na żyłach Cu K 25mm2 szt 10,30
38. końcówka kablowa na żyłach Cu K 35mm2 szt 20,60
39. końcówka kablowa na żyłach Cu K 50 mm2 szt 2,06
40. końcówka kablowa tulejkowa izolowana 70 mm2 szt 61,80
41. końcówka tulejkowa izolowana 10 mm2 szt 228,66
42. końcówka tulejkowa izolowana 2,5 mm2 szt 370,80
43. kratka wentylacyjna odporna na promienie UV szt 2,00
44. licznik energi 3F - pom. półpośredni; pomiar w czterech strefach + RS485 (MODBUS) szt 2,00
45. licznik energi 3F - pom. półpośredni; pomiar w dwóch strefach + RS485 (MODBUS) szt 12,00
46. łącznik mocujący do lampki sygnalizacyjnej szt 1,00
47. łącznik oświetleniowy jednobiegunowy, p/t IP44 16A, 250V, AC, 50Hz szt 1,02
48. mieszanka do uszczelniania betonu typu Hydrostop kg 26,50
49. Mieszanka uszczelniająca betonu typu Kalmatron K-FA kg 10,50
50. moduł automatyki SZR (z wbudowanym UPS) szt 1,00
51. napęd zdalny do wyłącznika/rozłącznika mocy szt 3,00
52. obejma dystanowej do prowadzenia przewodu NHXH o średnicy do 32 mm2 szt 16,00
53. Obejmy dystansowe do prowadzenia przewodu HDGs szt 10,00
54. obudowa IP30 w I klasie ochronności; 1600x425x400 szt 1,00
55. obudowa IP30 w I klasie ochronności; 1800x600x400 szt 1,00
56. obudowa IP30 w I klasie ochronności; 2000x1000x400 szt 1,00
57. obudowa IP30 w I klasie ochronności; 2000x800x400 szt 1,00
58. ogranicznik przepięć 4P; B+C; 100 kA szt 2,00
59. opaski kablowe typu Oki szt 1,25
60. oprawa awaryjna LED 3W, IP41, inwerter + akumulator 1h, bez autotestu (optyka do kory-

tarzy)
szt 1,00

61. papier ścierny ark 0,07
62. plafoniera, biała, 100 W szt 1,00
63. płaskownik miedziany 20x3 mm2 m 0,50
64. płyty kanałowe z blachy żeberkowej ocynkowanej m2 0,40
65. preparat uszczelniający, hydroizolacyjny typu IZOHAN IZOBUD WL kg 1,40
66. preparat uszczelniający, hydroizolacyjny typu IZOHAN IZOBUD WM kg 10,50
67. przekładnika prądowy 100/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 szt 12,00
68. przekładnika prądowy 150/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 szt 15,00
69. przekładnika prądowy 250/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 szt 9,00
70. przekładnika prądowy 400/5 A/A 5VA kl. 0,5 szt 8,00
71. przewód  typu NHXH 5x35 mm2 m 10,40
72. przewód typu HDGs 3x1,5mm2' m 5,20
73. przewód typu LgY 10 mm2 m 2,08
74. przewód typu LgY 16 mm2 m 14,56
75. przewód typu LgY 25 mm2 m 30,16
76. przewód typu LgY 50 mm2 m 0,31
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość

77. przewód typu LgY 70 mm2 m 12,48
78. przewód typu LgY 70 mm2 m 31,20
79. przewód typu Ly 10 mm2 m 166,40
80. przewód typu Ly 2,5 mm2 m 343,20
81. przewód typu YDYp-żo 5x10 mm2 m 9,36
82. przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2 m 23,92
83. przewód typu YDYżo 4x1,5 mm2 m 12,48
84. puszka z tworzywa sztucznego IP54 dla przewodu o przekroju 10-95 mm2 szt 6,12
85. puszki izolacyjne podtynkowa 60 szt 2,04
86. ramka pojedyncza biała szt 2,04
87. regulator współczynnika mocy (2 wejścia prądowe) szt 1,00
88. rozcieńczalnik dm3 0,03
89. rozłącznik bezpiecznikowy 160 A rozmiar NH00 szt 2,00
90. rozłącznik bezpiecznikowy 1P; 32A; CH10x38 szt 6,00
91. rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A D02 z sygnalizacją przepalenia wkładek szt 13,00
92. rozłącznik bezpiecznikowy 3P; 32A; CH10x38 szt 9,00
93. rozłącznik bezpiecznikowy, listwowy 160 A, rozmiar NH00, z sygnalizacją zadziałania

wkładki bezpiecznikowej
szt 10,00

94. rozłącznik bezpiecznikowy, listwowy 400 A, rozmiar NH2, z sygnalizacją zadziałania
wkładki bezpiecznikowej

szt 4,00

95. rozłącznik mocy - In = 400 A, Un = 690 V, Inw 36 kA, Inz 76 kA szt 1,00
96. rura dwuścienna HDPE 110 m 2,08
97. rury elektroinstalacyjna 18 mm m 15,60
98. stycznik do baterii kondensatorów Q=12,5 kvar; Us=230 V AC szt 3,00
99. stycznik do baterii kondensatorów Q=20 kvar; Us=230 V AC szt 3,00

100. stycznik modułowy 63 A; 230V; 3P; AC-1 szt 1,00
101. środek gruntujący dm3 4,95
102. Śruba M6x40 szt 54,00
103. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,09
104. Tabliczka naklejana "Nie dotykać! urządzenie elektryczne" szt 5,00
105. uchwyt kablowy szt 28,00
106. Uchwyt systemowy do bednarki szt 15,15
107. uchwyty zamykany do rur elektroinstalacyjnych 18 mm szt 31,50
108. wentylator z filtrem i z termostatem Us=230VAC Pn=80W szt. 1,00
109. wkładka bezpiecznikowa CH10x38 gG szt 27,81
110. wkładka bezpiecznikowa D01 i D02 szt 18,54
111. wkładka bezpiecznikowa NH00 szt 27,81
112. wkładka bezpiecznikowa NH2 szt 6,18
113. Woda z rurociągów m3 0,07
114. wyłącznik mocy - In = 100 A, Un = 690 V, Inw 36 kA, Inz 76 kA szt 1,00
115. wyłącznik mocy - In = 160 A, Un = 690 V, Inw 36 kA, Inz 76 kA szt 1,00
116. wyłącznik mocy - In = 250 A, Un = 690 V, Inw 36 kA, Inz 76 kA szt 1,00
117. wyłącznik mocy - In = 400 A, Un = 690 V, Inw 36 kA, Inz 76 kA szt 2,00
118. Wyłącznik nadprądowy B 10 A 1P szt 9,00
119. Wyłącznik nadprądowy B 16 A 1P szt 3,00
120. Wyłącznik nadprądowy B 16 A 3P szt 1,00
121. Wyłącznik nadprądowy B 20 A 1P szt 3,00
122. Wyłącznik nadprądowy B 20 A 3P szt 1,00
123. Wyłącznik nadprądowy B 25 A 3P szt 1,00
124. Wyłącznik nadprądowy B 6 A 1P szt 1,00
125. Wyłącznik różnicowoprądowego z członem nadprądowym B 16 A 30 mA 2P szt 1,00
126. wyzwalacza wzrostowy typu 208-250V AC/DC szt 2,00
127. wyzwalacza wzrostowy typu 24V AC/DC szt 1,00
128. wyzwalacza wzrostowy typu 24V AC/DC z listwą zaciskową szt 1,00
129. zaprawa cementowa CN 82 kg 3,50
130. zaprawa cementowa M 80 m3 0,03
131. zaprawa przeciwpożarowa HILTI 20 kg kpl 0,71
132. zasilacz impulsowy 230VAC/24VDC 15VA szt 1,00
133. zegar astronomiczny 1-kanałowy szt 1,00
134. złączka szynowa gwintowana do 10 mm2 szt 44,00
135. złączka szynowa gwintowana do 4 mm2 szt 152,00
136. złączka szynowa gwintowana do 4 mm2 - żółto-zielona szt 5,00
137. złączki do rur elektroinstalacyjnych 18 szt 6,15
138. żródło światła100W szt 1,04
139. żywice epoksydowe RAL 7037 kg 1,75
140. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość

1. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,11
2. samochód dostaw.do 0.9t m-g 1,15
3. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0,15
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,97
5. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 6,87
6. żuraw okienny przenośny m-g 0,48
7. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 3,77

RAZEM

Słownie:  
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